
Вспомогательное оборудование 

Клапан обратного давления 

Для системы, в которой предусматривается залив на входе и незначительный напор жидкости 
на выходе, на выпускной трубе устанавливается клапан обратного давления, размер которого 
учитывает объем потока. Это создает давление напора для насоса, необходимое для 
правильной работы запорного клапана, и предотвращает протечку (сифонирование). 



Установка клапана: 
Для правильной работы дозирующего насоса необходимо установить дополнительное 
оборудование: 

Клапан обратного давления: следует применять в двух различных случаях, они устанавливаются в 
конце линии выпуска. 
1) Точка выпуска находится ниже точки впуска. В этом случае, давление в точке выпуска "P2"
будет больше, чем давление в точке впуска "P1": параметр клапана обратного давления 
должен быть не менее P2 минус P1, для того, чтобы создать разницу в давлении, которое 
устраняет эффект «сифона». 

2) Выпуск внутри линии с высоким давлением. В этом случае, клапан обратного давления
предотвращает любое возможное поступление технологической жидкости внутрь линии 
выпуска. 






